
                                                                                                                                              

Załącznik nr 1  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych, żarówek, bezpieczników, 

osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączenia urządzeń elektrycznych i innych 

odbiorników; 

2. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji elektrycznych; 

3. Montaż i demontaż instalacji elektrycznej wraz z pomiarami siły natężenia  

i oświetleń ekspozycji stałej i wystaw czasowych; 

4. Nadzór, konserwacja i rozbudowa/przebudowa rozdzielnic; 

5. Naprawa uszkodzonych kabli energetycznych; 

6. Prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzanych prac konserwacyjnych; 

7. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych; 

8. Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych ( takich jak wyłączniki różnicowo-prądowe, 

systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, itp.) zgodnie  

z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych  

i udokumentowanie ich w książce konserwacji instalacji; 

9. Raz w roku (data zostanie podana 2 tygodnie wcześniej) wykonanie przeglądu 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeglądu instalacji elektrycznej. 

Każdy z przeglądu musi zostać zakończony stosownym protokołem, zgodnie  

z przepisami prawa; 

10. Przegląd instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, sprawdzenie ciągłości 

zwodów pionowych i przewodów odprowadzających, wraz z uzupełnieniem; 

11. Sprawdzenie zamocowań zwodów na dachu i ścianach obiektu, wraz z regulacją; 

12. Sprawdzenie oraz naprawa korozji na elementach instalacji odgromowej; 

13. Segregacja i utylizacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego 

podlegającego utylizacji; 

14. Wykonywanie prac związanych z modernizacją i rozbudową instalacji 

elektrycznych i zewnętrznych sieci elektrycznych, w przypadku pojawienia się  

w trakcie eksploatacji obiektów konieczności włączenia do sieci dodatkowych 

pomieszczeń, zainstalowania dodatkowych urządzeń elektrycznych  

w pomieszczeniach (np. instalowanie nowych gniazd elektrycznych - do 5 szt. 

miesięcznie, podłączenia nawilżaczy w magazynach i salach wystawowych lub 

punktów oświetleniowych itp.); 

15. Pełnienie dyżuru w środy na budynku w godzinach 08:00-15;00; 

16. Pełnienie dyżurów w czasie imprez organizowanych w budynku Państwowego 

Muzeum Etnograficznego w Warszawie. 



 

 

 

 

 


